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en continue

FT
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LOCAL VENTILATION

-20 Pa

L-19
Réception

1 v/h m³/h

938 m³/h

-20 Pa

L-21
Bureau de Contrôle

1 v/h m³/h

50 m³/h

-20 Pa

L-30
Contrôle et pliage

1 v/h m³/h

3150 m³/h

-20 Pa

L-31
Couloir contrôle

Expédition1 v/h m³/h

m³/h

-20 Pa

l-33
EXPEDITION

1 v/h m³/h

m³/h

RR

RR

RR

RR

-20 Pa

L-34
Atelier de reprises

1 v/h m³/h

m³/h

-20 Pa

L-35
Chef d'Equipe

1 v/h m³/h

m³/h

RRRR

-20 Pa

L-36
Contrôle qualité

1 v/h m³/h

m³/h

-40 Pa

L-23
SAS Laverie

2 v/h m³/h

m³/h

-40 Pa

L-26
SAS

2 v/h m³/h

m³/h

-40 Pa

L-27
Sas Masque personnel

 beta et gamma2 v/h m³/h

m³/h

-40 Pa

L-39
Zone Technique

1° niveau2 v/h m³/h

m³/h

-40 Pa

L-41
Zone Technique

2°niveau2 v/h m³/h

m³/h

-20 Pa

L-32
Sas contrôle mains pieds

1 v/h m³/h

170 m³/h

RRRR

-20 Pa
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Maintenance

1 v/h m³/h

m³/h

RRRR

-20 Pa

L-42
Mezzanine Stockage EDF

1 v/h m³/h

m³/h

RRRR

-20 Pa
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Couloir

1 v/h m³/h

m³/h

0,15m/s

Poste
tri

-60 Pa

L-25

Masque

2 v/h m³/h

m³/h

0,15m/s

Poste
tri

-60 Pa

L-28
Beta Gamma

 Laverie

2 v/h m³/h

m³/h

0,15m/s

Poste
tri

-60 Pa

L-28
Alpha Laverie

2 v/h m³/h
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-20 Pa

L-05
Sas personnel

1 v/h m³/h

170 m³/h

XX m3/h

XX m3/h

RRRR

-20 Pa

L-2
SAS Containers

1 v/h m³/h

254  m³/h
-20 Pa
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ESPACE ANNEXE

1 v/h m³/h
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-20 Pa

L-01
Entreposage
Containers1 v/h m³/h

 m³/h

XX m3/h

THE
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RI RI

RC
Registre

décolmatage

0,15m/s

Poste
tri

-60 Pa

L-29
Laverie traditionnelle

2 v/h m³/h

m³/h

Sechoir

RR
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FAUX-PLAFONDS VESTIAIRES LAVERIE

PRE-FILTRE ECHANGEUR
BATTERIE

FROIDE FILTRE

SOUFFLAGE LAVERIE TRADITIONNELLE
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Sanitaires
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Echangeur
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SORTIE D'AIR EN
FACADE

LOCAL VENTILATION

Piège à son

Batterie de
récupération

Batterie chaude

Filtre moyenne
efficacité

Registre
décolmatage

Vanne d'isolement

Vanne 3V
modulante

Clapet coupe feu

Ventilateur

PDI
Indicateur de
pression

TT
Capteur de
température

DAI Détecteur de fumée

Variateur de vitesse

Dispositif
prélèvement des
rejets en cheminée

Mesure radioactivité
en temps réel

Moteur de registre

Sonde de pression

FT
Mesure débit en
continue

FHE

Confinement C1

Confinement C2

Réseau extraction

Réseau soufflage

Réseau extraction sécheurs

daPa

Nom du local

v/h m³/h

m³/h

Registre
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M
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Registre
d'isolementRI

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES EQUIPEMENTS

LEGENDE C.V.C.

N

M

FME

RM
Registre modulant

RC

Registre de
réglageRR

Filtre très haute
efficacité

Sonde différentielle
de presion

Aérotherme

Maître d'ouvrage
UNITECH

Mandataire du groupement Maitrise d'oeuvre
ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

Projet Emetteur LotPhase Type Zone Niveau N° ordre Indice

Architectes
AFA

-
-

-
-

-
-

Consultant sécurité incendie
-

BET Electricité / CVCD
ARTELIA

Bureau de controle
-

Coordinateur SPS
-

Géomètre - Expert

Echelle:

DART AVP ARC SC TZ TN 200047

UNITECH
Industrial laundry in Joinville

A 28/07/2017 CMR JGD 1°DIFFUSION

Schéma de principe
Traitement d'air

D 18/04/2018 GBR CBY MODIFICATION EXTRACTION PROCESS

C 15/01/2018 GBR CBY DOSSIER ICPE


