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LEGENDE CFO

DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE ENCASTRE
COMMANDE ECLAIRAGE

GAINE A BARRECFO

ALIMENTATION DIVERSEALM

CFO

CFO

PRISE DE COURANT 2x10/16A+T

PRISE DE COURANT ETANCHE 2x10/16A+T

LUM BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE EN APPLIQUE 1H/45lm

BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE ETANCHE EN APPLIQUE 1H/45lm

TYPE 01: Plafonnier / Suspendu étancheLUM

BOUTON POUSSOIR LUMINEUXCDE

BOUTON POUSSOIR ETANCHE LUMINEUX

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR ETANCHE SIMPLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR ETANCHE DOUBLE ALLUMAGE

DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE EN APPLIQUE
COMMANDE ECLAIRAGE

GOULOTTE ELECTRIQUE HORIZONTALEMAT

CFO PRISE DE COURANT ONDULEE AVEC DETROMPEUR  2x10/16A+T

MAT ARMOIRE, COFFRET OU CHASSIS ELECTRIQUE

CHEMIN DE CABLES CFO HTCFO

CDE
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CDE

CDE

CDE

CDE

CDE

LUM

TYPE 02: Suspention industrielle étancheLUM

TYPE 03: Encastré 600x600LUM

TYPE 04: Encastré rectiligneLUM

TYPE 05: Downlight encastréLUM

TYPE 06: Applique rectiligneLUM

TYPE Ext01: Mât extérieurLUM

TYPE Ext02: Projecteur de façadeLUM

TYPE Ext03: Applique étancheLUM

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 1xPC 2x10/16A+T
+ 0xPC ONDULEE + 1xRJ45

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 0xPC 2x10/16A+T
+ 1xPC ONDULEE + 1xRJ45

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 1xPC 2x10/16A+T
+ 1xPC ONDULEE + 1xRJ45

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 2xPC 2x10/16A+T
+ 0xPC ONDULEE + 2xRJ45

CFO POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 2xPC 2x10/16A+T
+ 2xPC ONDULEE + 2xRJ45

CFO
POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 3xPC 2x10/16A+T
+ 3xPC ONDULEE + 2xRJ45

CFO PRISE DE COURANT ETANCHE 2x32A+T- 400V

LUM BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE ENCASTRE AU PLAFOND 1H/45lm

BLOC D'ECLAIRAGE D'AMBIANCE EN PLAFOND 1H/320lmLUM
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1960.08 m²
Espace annexe - Lease

L-03

222.52 m²
Reception

L-19

14.18 m²
Accès Locaux Electriques

L-37-a

88.96 m²
Local Chaufferie

L-44

188.84 m²
Local Technique Traitement des Eaux

L-42

57.00 m²
Maintenance

L-45

12.23 m²
2.600

Vestiaires F./Annexe
L-04
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TGBT
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L-37-d

4.48 m²
TGS

L-37-c

12.92 m²
Transfo
L-37-b

Equipements sans potentiel de danger

?

Equipements sans potentiel de danger

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??

?

? ?

?

?

?

18.46 m²
Déchets Radiologiques

L-43

11.27 m²
SAS Local Technique

L-42b

Convoyeur

18.18 m²
2.600

SAS/Annexe
L-05

16.16 m²
2.600

Vestiaires H./Annexe
L-07

3.77 m²
2.600

Douche H./Annexe
L-07a

3.73 m²
2.600

Douche F./Annexe
L-04a

3.38 m²
2.600

Wc F./Annexe
L-06

3.38 m²
2.600

Wc H./Annexe
L-09

30.47 m²
2.600

Couloir Entreposage / Annexe
L-08

11.70 m²
2.600

Bur.Contrôle / Annexe
L-14

13.06 m²
2.600

Bureau / Annexe
L-13

33.65 m²
2.600

Pause/Annexe
L-10

28.12 m²
Déchetterie ( Vêtements annexes )

L-54

1030.64 m²
Entreposage Containers

L-01

55.62 m²
SAS Containers / Annexe
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Local Poste RIA
L-55

Rejet Eau vers la Marne
+ pompe de relevage

Fe. : 187.20

Zone
d'entreposage

extérieure
Containers

vides et propres 

évacuations des EP
vers réseau public

9.21 m²
2.600

Délégué du Personnel
L-12

595.60 m²
Laverie Beta Gamma

L-28

19.43 m²
L.Déchets Annexe

L-03a
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39.41 m²
Couloir de secours

L-23

1.66 m²
Fioul
L-59

Chaudière

Chaudière

Chaudière

?

10.15 m²
Stockage gaz

L-58

D1

6""

2'

NIVEAU -0.50 = 187.50 NGF

NIVEAU +0.00 = 188.50 NGFNIVEAU +0.00 = 188.50 NGF

NIVEAU +0.00 = 188.50 NGF

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Process tank - Cuve de
traitement

40m3

Sludge tank - Cuve de
décantation

10m3

Sump Tank - Cuve de
relevage

10m3

Shaker screen tank -
tamis vibrant

4m3

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3
Sludge dryer -

Etuve

Chaudière

MAL
JWE

110 kg
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MAL
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110 kg
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JWE

110 kg

1.96 m²
24.432

LT
L-62

guichet CF

coffrets
de

branchement

Chlorination -
Chloration

filtre à sable

filtre à sable

pompe de
neutralisation du

pH

Surge tank - Réservoir
tampon

4m3

Metering pump

Metering pump

Metering pump

Metering pump

Porte 
coulissante CF

Porte rideau

Holding tank - Cuve de
stockage

40m3

Cuve
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Armoire à chaussure
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TDNR-07

TDNR-06

TDNR-05

TD-EXT1

CVC-VRV_LTP
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CVC-CTA 08
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Porte sectionnelle de quai

Pont roulant_1

Coffret de chantier 6

Convoyeur Container
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Sèche-mains

Porte Sectionnelle

Baie Informatique X 4

Pompe Bâche

Relevage bassin EP

Sortie de câble (Four)

Porte sectionnelle

Niveleur de quai

CDC CFO 500 mm x 50 mm
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Convoyeur Container
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