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Annexe 3 FICHE D’INFORMATION DECI gzgse;/;
RECONNAISSANCE OPERATIONNELLE 2013 v
Service Départemental d’'Incendie et de Secours de la Haute-Marne 16/05/2013

REFERENCES, TYPE DU POINT D’EAU, CAPACITES ET PERFORMANCES

N° du point d’eau?

Volume du point d'eau?

Diamétre canalisation3

gie

1
|
! (o3&
i

1Gj le point posséde déja un numéro d'ordre communal

2Pour les réserves

3 pour les hydrants (poteau ou bouche)

LOCALISATION DU POINT D’EAU

Commune N°voirie | Nature de voirie

Adresse

vt

St (g v ecs

C: cande

Coordonnées parcellaires

Adresse (précision)

NA UL

e Cevanf (o w' L

ex:LG 264 ex : Face au N°13 de la rue.... Au croisement de la rue Henry Dunant...
A POTEAU D’INCENDIE OU BOUCHE [0 RESERVE INCENDIE OU POINT D’ASPIRATION
POTEAU BOUCHE O Mare / Etang O Cours d’eau
O 100;2x65 O 100 [0 Réserve / citerne aérienne O Canal
0O 2x100;65 0O 65 O Réserve / citerne enterrée O Lignes d’aspiration fixes
O 65;2x45 O 45 (précisez le nombre et le
B Autre (précisez) A v ¢ g‘ O Autre(précisez) diamatre) :
ANOMALIES ANOMALIES
ACCESSIBILITE ACCESSIBILITE
O  Aireanettoyer O  Aire non conforme O  Aire a nettoyer 0O  Inaccessible
0  Aireencombrée O  Inaccessible O  Aire encombrée O Introuvable
0O  Airenonaménagée O  Introuvable O  Aire non aménagée O Hauteur géométrique > 6 m
OO  Aire non conforme O  Profondeur < 80 cm
ETAT DES SORTIES ETAT DES LIGNES D’ASPIRATION FIXES (SI NECESSAIRE)
O Bouchon(s) H.S. ou manquant O  Bouchon(s) H.S. ou manquant
O Joints H.S. ou manquants 0O  Joints H.S. ou manquants
O Jointnon adaptés O  Jointnon adaptés
O Impossibilité de se raccorder au(x) demi-raccord(s) O  Ligne détériorée
O Demi-raccord(s) non orienté Haut-Bas pour les Pl 0O  Impossibilité de se raccorder aux demi-raccords
O Demi-raccord (s) non normalisé(s) ou diameétre(s) non O Demi-raccord non orienté Haut-Bas
normalisé(s) O  Demi-raccord non normalisé ou diamétre non normalisé
O Ligne HS.
0 Ligne non étanche
[0 Vannesde laligne H.S. (en position fermée)
MANCEUVRE MANCEUVRE (POUR LES RESERVES ALIMENTEES)
0  Manceuvre carré difficile O Manceuvre vanne difficile
00  Manceuvre carré impossible O Vanne d'alimentation ou bouche a clef détériorée
O Canalisation non alimentée
; 1 R O Manceuvre impossible
ve V O Vanne d’alimentation ou bouche a clef H.S.
0O Vanne d'alimentation ou bouche 2 clef introuvable
SIGNALISATION SIGNALISATION
Numérotation manquante O Numérotation manquante -/ ~
O Signalisation dégradée O - Signalisation dégradée
O Signalisation absente 0O ° Signalisation absente

PERFORMANCE
(si des mesures sont effectuées par un autre service)

PERFORMANCE
(si des mesures sont effectuées par un autre service)

00  Le débit (1bar) estinférieur au débit requis (Débit 2 30
m3/h et <60 m3/h)

O  Pression insuffisante

O  Leréseau est basé sur un chateau d'eau dont le volume
mobilisable pour I'incendie est compris entre 60m3 et 120m3
O  Le débit (1bar) estinférieur au débit requis (< 30 m3/h)
O  Leréseau est basé sur un chiteau d'eau dont le volume
mobilisable pour I'incendie est compris entre 60m3 et 120m3

O L'aspiration ne permet pas d’obtenir le débit voulu (Débit z 30

m3/h et < 60 m3/h)
0O Mise en aspiration difficile
O Mise en aspiration longue
O Manqued’eau

O L'aspiration ne permet
m3/h) :
00 Mise en aspirati
0 Réserve vide ou

d’obtenir le débit voulu (Débit < 30

utilisable
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LE PRE DU BDIS

NA

NB

¥ NC

ND 4=\ NE

COMBRE(CHEMNDELY)
DAMMARTIN (RUE OE)

EGLSE (RUE DEL)
FAUBOURG (RUEDL)

GARENNE (CHENRDE LY}
GRANDERUERUE)

GRANDE VOE (CHEMN DE LA)
LATTERIE RUE DE LA
(OSELOTRUE)
MARE (RUE OE L

MONTEPRON (CHEMN DE)

POULLY EN BASSIBNY D35 (ROUTE DE)
RANCONERESRUEDE)
RANCONERES D #4 (ROUTE DE)
STNCOASRUEDE)
TRANSVERSALE RUE)
VERDUN RUE DF)

VIcQ RUE ROUTE DE)
VCODZE)ROEDE)

1/3 500

SAULXURES
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DAMMARTIN S/ MEUSE D 14 (ROUTE D)

NA21T
NB217
NC216
NC216
NC214
NB216
NB215
NC215
NC215
NC216

NB2AT
NA216
MZ215
NE216
NC216
NB216
ND214

NE213




