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Articles Objet Moyens mis en place par l’exploitant pour répondre à la réglementation Situation 

Article 4 
(dossier ICPE) 

Dossier installation classée 

 
Un premier dossier de déclaration installation classée a été déposé en 2019 pour l’activité de méthanisation. 
Ce présent dossier est une nouvelle déclaration au titre des installations classées mais sous le régime de l’enregistrement. 
 

CONFORME 

 

Localisation du site de méthanisation  

Articles 6 
(Implantation) 

Plan de situation, de masse 
du site et plan 

d’implantation des locaux et 
bâtiments. 

La description des installations a été faite de manière rapide en page 10 au paragraphe 1.5 Présentation rapide de l’exploitation » et plus en 
détail à partir de la page 17 au paragraphe 2.3 Présentation des installations de la SAS BLB AGRI-BIOGAZ. L’installation de méthanisation et 
ses annexes sont situées à plus de 200 mètres du 1er tiers, et à plus de 35 mètres du cours d’eau le plus proche. 
Les éléments de localisation sur les plans sont en annexes du présent dossier. 

CONFORME 

Article 24 
Plans des locaux et 

schémas des 
réseaux 

Plan des locaux et plan de 
positionnement des 

équipements d’alerte et de 
secours tenus à jours. 
Schéma des réseaux 

localisant les équipements à 
utilisés en cas de 
dysfonctionnent. 

Les installations sont décrites dans le dossier de demande d’enregistrement. 
(Les plans et schémas des réseaux sont en annexes).  

CONFORME 

Contrôle de l’accès à l’installation de méthanisation 

Articles 9 
(Surveillance de 
l’installation et 

astreinte) 

Nom de la personne 
responsable de la 

surveillance de l’installation. 

 
Les associés de la SAS BLB AGRI-BIOGAZ sont responsables de la gestion quotidienne, de la surveillance et de la maintenance de l’installation 
de méthanisation. 
 
Chacune des  personnes citées ci-dessus a connaissance de la conduite quotidienne de l’installation, des dangers et des produits présents sur le 
site. 
 
L’installation de méthanisation ainsi que ses annexes sont visitées quotidiennement. Ces visites permettent entre autres de vérifier le bon 
fonctionnement du module d’épuration, de contrôler les paramètres de l’installation de méthanisation (vérification de la qualité du biogaz, 
vérification des températures, …), et l’alimentation du digesteur en matières.  
 
De plus, les associés de la SAS habitant sur la même commune que la celle d’implantation du méthaniseur, ils sont donc en capacité 
d’intervenir rapidement sur le site en cas d’incident.  
Toute l’installation de méthanisation est sous surveillance avec l’ensemble des données enregistrées et consultables. Les exploitants peuvent 
aussi prendre la main à distance sur l’installation via leur Smartphone. Les alarmes sont relayées vers les téléphones portables des exploitants 
qui pourront éventuellement intervenir à distance en cas de problème. 
 

CONFORME 

Article 17  
(Clôture de 

l’installation) 

Description des mesures 
prises. 

L’installation de méthanisation de la SAS BLB AGRI-BIOGAZ est isolée et a des voies d’accès indépendantes par rapport au site d’exploitation du 
GAEC DES HOULETTES. Sauf pour l’accès pompier, avec la présence de la réserve incendie en contre-bas des bâtiments d’élevage  du GAEC, 
l’accès est commun aux 2 structures. 
 
Le site de la SAS est clôt et disposera à terme d’un portail à son entrée. 
 
L’entrée du site de la SAS affichera a son entrée : 

- le plan du site avec les zones à risques, 
- les horaires d’ouverture, 
- les coordonnées de la personne à contacter en cas d’absence.  

 
(cf plans ci-joint). 
 

CONFORME 
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Articles 18  
(Accessibilité en 
cas de sinistre) 

Plan mentionnant les voies 
d’accès. 

Le site de la SAS BLB AGRI-BIOGAZ est accessible directement par un accès débouchant sur la route départementale 26 reliant Bourbonne à 
Coiffy-le-Haut. 
 
Les engins propres à l’exploitation du site de la SAS sont stationnés, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture du site, de 
manière à ne pas encombrer les voies de circulations en cas de nécessité d’intervention des services d’incendies et de secours. 
 
De plus, une réserve incendie est situées en contre-bas du site, du côté des bâtiments d’élevage du GAEC et à une capacité de 120 m3. 
 
(cf plans d’accès au site) 
 

CONFORME 

Prévention des risques 

Articles 11 et 22 
(Localisation des 

risques, 
classement en 
zone à risque 
d’explosion) 

 
(Systèmes de 
détection et 
extinction 

automatiques) 

Plan général des ateliers et 
des stockages indiquant les 
différentes zones à risques. 

Dans le cas de l’unité de méthanisation de la SAS BLB AGRI-BIOGAZ, seul le risque lié à la présence de gaz est à considérer. Il n’y a pas de 
présence de vapeur, brouillard ou poussière susceptible de provoquer une zone  ATEX. Par ailleurs, la température de traitement du biogaz ne 
dépassera jamais 45°C et il n’y a donc pas de risque d’auto-inflammation. 
 
Un plan général des zones à risques et stockages potentiellement dangereux est présenté en annexe. 
On y retrouve : 

- La localisation des zones ATEX et atmosphère toxique, 
- Les circulations de biogaz, 
- Les stockages de digestat. 

 
Les zones ATEX identifiées sont : 

- une zone ATEX de niveau 2 (une ATEX n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente 
néanmoins, n’est que de courte durée) située dans le ciel gazeux du digesteur et du stockage (défaillance possible : introduction d’air) ; 
et autour des gazomètres (soit les stockages de gaz au-dessus du digesteur et du stockage) sur un rayon de trois mètres autour des 
stockages de gaz (défaillance possible : fuite de gaz) mais aussi autour du local d’épuration et de la chaudière, 

- une zone ATEX de niveau 1 (une ATEX est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal) sur un rayon d’un 
mètre autour des soupapes de sécurité contre la surpression ou la dépression de ces gazomètres, de la torchère. 

 
Ces zones sont situées en dehors de toute aire de circulation habituelle de personnes ou véhicules. Tous les matériels utilisés à l’intérieur de ces 
zones (agitateurs au sein des fosses, bâches double peau pour le stockage du gaz, équipement électriques…) sont aux normes ATEX. 

 

Des détecteurs de gaz et de fumées sont présents dans le local d’épuration ainsi que le local chaudière, avec déclenche d’une alarme en cas de 
détection. 
 
Le bon fonctionnement de ces équipements de détection est vérifié régulièrement par les exploitants avec leur constructeur. Ces verifications 
sont comprises dans le contrat de maintenance. 
 
Les consignes particulières à respecter lorsque l’on travaille dans ces zones ATEX sont : 

- l’interdiction de feu et d’étincelles, matérialisée par un panneau d’interdiction, 
- la nécessité d’un « permis d’intervention » en cas de travaux de réparation ou d’aménagement, toujours réalisés selon les conseils du 

fournisseur de l’installation de méthanisation, 
- la nécessité d’un « permis feu » s’il y a obligation d’intervention avec un point chaud (dans ce cas, la mise en sécurité préalable de 

l’installation sera faite conformément aux consignes données par le constructeur). 
 

CONFORME 

Articles 15 
(Résistance au feu 
et désenfumage) 

Plan détaillé des locaux et 
bâtiments et description des 

dispositions constructives 
de résistance au feu et de 
désenfumage avec note 

justifiant les choix. 

Les équipements de méthanisation ne sont pas à l’intérieur de bâtiments. 
 
Le module d’épuration, ainsi que la chaudière biogaz sont dans des locaux spécifiques, qui sont isolés du reste des infrastructures. Ces locaux 
n’abritent aucun poste de travail et leurs superficies n’excèdent pas 100 m2.  
 

CONFORME 

 
Article 14  

(Caractéristiques 
des canalisations 

Plan des canalisations. 

 
Les canalisations de biogaz permettent sa récupération au niveau du digesteur et du stockage puis son transfert vers le local d’épuration. La 
majeure partie du biogaz est valorisé dans le module d’épuration. Seulement 2 à 3% du biogaz produit part vers la chaudière afin de chauffer le 
digesteur, en complément de la récupération de chaleur sur le module d’épuration. 

CONFORME 
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et stockages de 
gaz) 

 
Les canalisations gaz et matières sont en matières ne permettant aucune corrosion. 
La canalisation de biogaz arrivant au local d’épuration est équipée d’une vanne de coupure d’alimentation en biogaz. En cas de détection de 
gaz, une alerte est envoyée sur le téléphone portable des exploitants pour couper manuellement : 
- les sorties au niveau du digesteur et/ou du stockage, 
- l’arrivé dans le local d’épuration. 
 
(Cf plan des canalisations)  
 

Article 21  
(Installations 
électriques) 

Plan de l’installation 
électrique et matériaux 

prévus. 

Indication du mode de 
chauffage prévu. 

 
Matériaux prévus : 
L’ensemble des appareils électriques nécessaire au fonctionnement de l’installation de méthanisation est conforme aux normes imposées (en 
particulier, normes des zones ATEX pour le matériel installé dans les zones concernées). C’est à la fois l’expérience dont peut se prévaloir le 
constructeur choisi, et la livraison d’un système « clé en main », qui limitent les risques liés à la conception de l’installation électrique. La 
réception de cette partie du chantier a été faite sous la responsabilité du constructeur. La vérification périodique des installations électriques est 
faite par une entreprise spécialisée mandatée par les exploitants.  
 
Indication du mode de chauffage prévu : 
Le chauffage du digesteur se fait par le réseau d’eau chaude partant de la chaudière biogaz ainsi que de la récupération de chaleur sur le 
module d’épuration (compresseur…).  
 
(Cf plan des réseaux) 
 

CONFORME 

Article 27  
(Vérification 
périodique et 

maintenance des 
équipements) 

Contrat de maintenance 
avec un prestataire chargé 

des vérifications des 
équipements. 

 
L’unité de méthanisation est en fonctionnement depuis 2020. Depuis sa mise en route, les exploitants disposent de l’appui du constructeur pour 
la surveillance et la maintenance du process, ainsi que du constructeur du module d’épuration. Les exploitants disposent donc de deux contrats 
de maintenance distincts. 
 
 

CONFORME 

Article 31  
(Cuves de 

méthanisation et 
cuves de percolat) 

Description du dispositif de 
limitation des conséquences 
d’une surpression brutale. 

 
Le stockage du gaz est assuré par une double membrane sur le digesteur et le stockage. Le gazomètre, sous la bâche de protection extérieure, 
est une membrane qui se gonfle en fonction de la quantité de biogaz produite. La pression du biogaz est donc régulée par l’aspiration du 
module d’épuration et l’injection d’air entre les 2 membranes.  
 
Le dispositif de limitation des conséquences d’une surpression mis en place sur les cuves de méthanisation (digesteur et stockage) est constitué 
de 3 soupapes de sécurité (2 sur le digesteur et 1 sur le stockage), permettant une évacuation d’un trop-plein du biogaz de ces 2 cuves, vers 
l’extérieur. De plus une torchère est présente en cas de surproduction par rapport à l’utilisation du biogaz, celle-ci se déclenche avant les 
soupapes de sécurité.  
 
Les soupapes constituent un point de sortie depuis les cuves, fermée par un bouchon hydraulique en fonctionnement normal (pression normale 
à l’intérieur de la membrane de stockage), et ouvert en cas de surpression. Ces soupapes sont protégées contre le gel et la corrosion. 
 

CONFORME 

Article 32 
(Destruction du 

biogaz) 

Description de l’équipement 
de destruction du biogaz. 

Le cas échéant, description 
de l’équipement de 

stockage. 

 
Une torchère est présente pour brûler le biogaz excédentaire. 
 
Un système de soupape par garde hydraulique se met en route en cas de surpression de biogaz dans les ciels gazeux, donc 
en cas d’excès de production de biogaz ou de déséquilibre entre la production et le potentiel de consommation des 
équipements de valorisation (épuration, chaudière).  
 
En cas d’arrêt prolongé du transfert, la torchère se met en marche. L’élimination du biogaz par la torchère est alors 
privilégiée. Ainsi, les rejets de biogaz dans l’atmosphère sont limités tout comme la formation de zone ATEX autour des 
soupapes de sécurité.  
 
La torchère est située à l’écart des installations (à 15 m de toute installation et notamment des couvertures gaz des deux 
cuves) de sorte qu’elle ne soit pas à l’origine d’un incendie lors de son fonctionnement. 
 
Les exploitants tiennent à jour un registre de déclenchement de la torchère hors période de maintenance. 

CONFORME 
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Article 33  
(Traitement du 

biogaz) 

Le cas échéant, description 
du système d’injection d’air 

dans le biogaz et 
justification de l’absence de 

risque de surdosage. 

Afin de limiter la teneur en H2S dans le biogaz, un traitement par injection d’oxygène se fait dans le digesteur et le stockage. Ce système 
d’injection d’O2 se fait par la commande du local technique en fonction du retour de la mesure de la qualité du biogaz. Le débit maximal 
d’oxygène pouvant être techniquement injecté ne permet pas de surdosage. 
 
En effet, le seuil d’inflammabilité du mélange O2 et CH4 est de 5% d’O2. Ce taux est donc mesuré en continue par un piquage avant le filtre à 
charbon actif, afin de ne pas dépasser les 2% dans le biogaz. En cas d’augmentation anomale de ce taux, il y aura un arrêt automatique de 
l’injection d’air. 
Les relevés du taux d’H2S sont transcrits dans un registre conservé par l’exploitant. 
 

CONFORME 

Article 28, 35 et 
48 

Surveillance de 
l’exploitation, de la 
méthanisation et 

formation 
 

Composition du 
biogaz et 

prévention de son 
rejet 

 
Localisation et description 
des dispositifs de contrôle 

de la température des 
matières en fermentation et 

de la pression du biogaz 
ainsi que du dispositif de 
mesure de la quantité de 

biogaz produit. 
 

Programme de contrôle et 
de maintenance des 

équipements dont une 
défaillance est susceptible 

d’être à l’origine de 
dégagements gazeux. 

 
Description du dispositif de 

mesure de la teneur du 
biogaz en CH4 et H2S. 

 
Moyens mis en œuvre pour 

assurer une teneur du 
biogaz inférieure à 300 ppm 

de H2S. 

La société PlanET Biogaz a aidé à la mise en service de l’unité. Un contrat de maintenance a été mis en place. 

La formation faite pour les exploitants par le constructeur intégrait des consignes relatives au démarrage, au fonctionnement courant de 
l’installation et à sa remise en route en cas d’arrêt. 

Le biogaz est un gaz composé de dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) combustible, d'hydrogène sulfuré (H2S) et de vapeur d'eau. Les 
proportions dépendent des déchets traités: 

  

Les dispositifs de contrôle suivants sont présents sur l’installation et localisés de la manière suivante: 
- sonde pour relever la température des matières en fermentation, localisée dans le digesteur et le stockage avec enregistrement 

quotidien,  
- dispositif de mesure de la pression du biogaz, localisée au niveau des ciels gazeux du digesteur et du stockage, et contrôle visuel par 

les exploitants, 
- analyseur de biogaz en entrée du module d’épuration afin de relever la qualité de biogaz produit (CH4, CO2, H2S), avec un 

enregistrement quotidien, 
- compteur de biogaz permettant de mesurer le volume de biogaz produit et passant dans le réseau du site avant son passage par la 

chaudière ou le module d’épuration.  
 

La teneur en H2S du biogaz sera régulée grâce à l’injection d’O2 dans les ciels gazeux ainsi que par le passage du biogaz dans un filtre à 
charbon actif. 
 
Une unité de commande centrale permet de visualiser et de régler, les cycles de pompage et d’incorporation des matières premières et les 
cycles de brassage du digestat, en fonction de la ration et du retour d’information sur la qualité du biogaz produit. La commande centrale se 
situe dans un bureau situé dans une annexe du module d’épuration. Un ordinateur au niveau du bureau permet de prendre la main sur ces 
commandes et d’avoir une vue globale du système, par l’enregistrement des incorporations de matières premières, de la production de biogaz, 
… 
 
Les équipements susceptibles de provoquer des dégagements gazeux en cas de défaillance sont : 

- la soupape de sécurité connectée au digesteur et au stockage ; son niveau d’eau est vérifié régulièrement lors de la visite quotidienne de 
contrôle afin de contrôler la garde hydraulique ; 

- les membranes de stockage du biogaz ; il s’agit de doubles membranes pour le digesteur et le stockage ; 
- les canalisations de biogaz ; canalisations faisant l’objet d’un contrôle visuel régulier par l’exploitant, les commandes permettent de 

régler les cycles d’incorporation des matières premières et l’injection dans le réseau de gaz, aussi une fuite serait détectée par un 
décalage entre les deux systèmes. 

 
Tous les équipements de sécurité (alarmes, détecteur gaz et fumée, injection d’air…) sont contrôlés régulièrement par les exploitant et/ou par 
le constructeur lors des phases d’entretien et de maintenance du process. La torchère, les soupapes de sécurité ainsi que l’étanchéité des 
équipements contenant du biogaz sont également contrôlés régulièrement. 

CONFORME 
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En cas de survenue d’un accident, gestion de l’accident 

Article 23  
Moyen d’alerte et 
de lutte contre 

l’incendie 

Nature, dimensionnement 
et plan des appareils, 
réseaux et réserves 

éventuelles avec note 
justifiant les différents choix  

 
La survenue d’un incendie sur les installations de méthanisation doit entraîner l’arrêt du process. Pour ce faire, des détecteurs de gaz et de 
fumées sont situés dans les locaux d’épuration et chaudière. 
 
Par ailleurs une transmission téléphonique est prévue en cas d’absence du personnel chargé du suivi de l’installation. 
 
Dans tous les cas, cette détection est connectée à la commande et arrête automatiquement les équipements. 
 
Au cas où un incendie, une fuite de gaz ou une élévation de température anormale se déclencherait, les consignes de sécurité affichées sur 
place précisent les numéros d’urgence à appeler (téléphone fixe présent sur place), et la conduite à tenir.  
Des extincteurs sont présents sur place et adaptés au risque, pour une première attaque du feu.  
 
Une réserve incendie de 120 m3 est positionnée en contre-bas des infrastructures. Des arrêts d’urgence (arrêts coup de poing et interrupteurs 
principaux) sont positionnés sur l’installation de méthanisation, pour arrêter le processus au cas où un accident se déclencherait à l’extérieur et 
nécessiterait cet arrêt pour éviter un effet domino. 
 
Les dispositifs de lutte contre l’incendie, ainsi que les boutons d’arrêt d’urgence sont visibles sur un plan spécifique annexé au présent dossier. 

CONFORME 

 
Cas d’incident sur les fosses de méthanisation : 
On rappelle le principe de fonctionnement : le cycle d’alimentation du digesteur est calé sur la production de biogaz, permettant un équilibre dynamique d’entrée des matières premières et de 
vidange du digestat. Les incidents pouvant intervenir sont liés à une surproduction de biogaz (surpression) ou à un chargement trop important des fosses (risque de débordement des fosses et de 
déversement de digestat). 
 
Le cas d’une surpression dans le ciel gazeux du digesteur a été vu dans un chapitre précédent : détournement du biogaz vers une torchère pour le brûler en cas de déséquilibre important, 
présence d’une soupape de sécurité en cas d’indisponibilité des équipements de valorisation du biogaz et de la torchère. 
 
Le risque de débordement de fosses est lié (d’après l’expérience des incidents et accidents en méthanisation agricole fait en Allemagne essentiellement) à l’accumulation de matières inertes en 
fond de fosse (type sable, pas de production de méthane mais confiscation d’un volume pour le stockage du digestat). En ce qui concerne la vérification des niveaux dans les cuves, des capteurs 
de niveaux sont présents pour le digesteur et le stockage, doublé d’un contrôle visuel par l’exploitant dans ces deux cuves.  
Lorsque le niveau d’alerte est atteint, une alarme se déclenche et entraîne l’arrêt du système d’incorporation des matières. 
 

CONFORME 

Article 36  
Phase de 

démarrage des 
installations 

Présence du registre dans 
lequel sont consignés les 

contrôles de l’étanchéité du 
digesteur et des 

canalisations de biogaz. 
 

Consigne spécifique pour 
limiter les risques de 

formation d’atmosphères 
explosives lors des phases 

de démarrage ou de 
redémarrage de 

l’installation. 

Les constructeurs ont fourni le matériel de méthanisation et d’épuration. Ces entreprises et les exploitants étaient présents lors de la réalisation 
des installations et en particulier pour les terrassements et la mise en place des fosses (digesteur et stockage). 
 
L’étanchéité a été vérifiée avant la mise en route des installations. L’étanchéité des canalisations de biogaz a été contrôlée également avant la 
mise en route de l’installation. La formation faite pour les exploitants par les constructeurs intègre des consignes relatives au démarrage et 
redémarrage de l’installation. 

CONFORME 

Gestion des émissions et des déchets 

Article 38 
Collecte des 

effluents liquides 

Plan des réseaux de collecte 
des effluents 

 
Les effluents liquides sont du lisier, du purin, des jus de silos et purée de fruits. Ces déchets sont collectés dans la fosse d’incorporation avant 
d’être incorporés dans le digesteur en fonction des besoins.  
 

CONFORME 

Article 39  
Collecte des eaux 

pluviales, des 
écoulements 
pollués et des 

eaux d’incendies 

Description des dispositifs 
permettant l’obturation des 
réseaux d’évacuation des 

eaux. 
Consigne définissant les 

modalités de mise en œuvre 

 
Les seuls effluents liquides potentiellement produits par le site de méthanisation sont les jus de silos (écoulement des matières à méthaniser 
pendant leur entreposage), des lixiviats de l’air de lavage, les écoulements de l’air de chargement de digestat liquide et les écoulements du 
stockage de digestat solide. Ces jus sont intégralement récupérés : par des regards le long des silos, aux extrémités de l’air de lavage, de l’air 
de remplissage de digestat liquide et de l’air de stockage de digestat solide, puis envoyés vers la pré-fosse, la cuve de stockage ou la lagune. Il 
n’y a donc pas de rejets dans le milieu extérieur. 

CONFORME 
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des dispositifs permettant 
l’obturation des réseaux 
d’évacuation des eaux. 

 
Les eaux pluviales des zones étanches « sales » seront toutes également collectées et envoyées dans la pré-fosse. 
  
Celles provenant des zones étanches « propres » seront dirigées, par des regards et canalisation enterrées, vers la lagune de collecte des eaux 
pluviales en contre-bas du site. En cas d’incident, une vanne d’isolement manuelle a été installée juste avant le lagune afin de contenir dans la 
zone de rétention les eaux d’extinction d’incendie, le digestat ou les matières en digestion.   
 
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront retenues dans la zone de rétention étanche et entourée d’une digue. Cette zone de rétention a 
également été créée en cas de fuite de l’une des cuves (pré-fosse, digesteur ou stockage).  
 

Article 42  
Valeurs limites de 

rejet 

Indication des flux 
journaliers et des polluants 

rejetés.  
Autorisation de 

déversement établie avec le 
gestionnaire du réseau de 
collecte, et convention de 

déversement établie avec le 
gestionnaire du réseau 

d’assainissement 

Les eaux souillées sur le site provenant de zones étanches sont toutes collectées et dirigées, soit vers la pré-fosse avant d’être traitées en 
méthanisation, soit vers la cuve de stockage pour épandage. 
 
Il n’y a aucun rejet direct d’eaux sales dans le milieu naturel. 
 

CONFORME 

Prévention des impacts pour le voisinage 

Articles 49 
(Prévention des 

nuisances 
odorantes) 

 
Résultats de l’état initial des 

odeurs perçues dans 
l’environnement, si 

l’installation est susceptible 
d’entraîner une 

augmentation des nuisances 
odorantes. 

 
Description des dispositions 

prises pour limiter les 
odeurs provenant de 

l’installation. 

Le premier tiers est situé à environ 203 mètres du site de méthanisation, ce qui limite les risques.  
 
L’unité construite était initialement soumise à déclaration et passe à enregistrement. Ce changement est lié à l’augmentation du tonnage 
annuel en matières entrantes et donc à l’augmentation de la capacité d’injection. Cette augmentation en tonnage se traduit par une  
augmentation en tonnage annuel des matières initialement déclarées, ainsi qu’à l’introduction d’une nouvelle matière végétale d’origine 
alimentaire (purée de fruits). L’augmentation se fait en respectant les proportions actuelles entre effluents d’élevages et biomasse verte.  
Les effluents étant traité régulièrement après leur arrivé sur le site de méthanisation, il n’y aura aucun nuisance supplémentaire. Le stockage 
de biomasse verte étant quant à lui équivalent à une année de fonctionnement du méthaniseur et sera donc un peu plus important. Les 
exploitants ont fait le choix de ne pas bâcher leurs silos. D’après leur retour d’expérience, cette technique n’augmente pas les nuisances 
olfactives liées au stockage d’ensilage. 
 
Le digesteur et le stockage sont étanches et n’émettent pas d’odeurs. Le biogaz est traité par désulfurisation biologique dans les fosses et par 
un filtre à charbon actif en amont du module d’épuration.  
 
La plateforme de stockage de digestat solide est couvertes ce qui permet également de limiter les nuisances olfactives. 
 

CONFORME 

Article 50 
(Valeurs limites de 

bruit) 

Description des modalités 
de surveillance des 
émissions sonores. 

 
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les 
zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée incluant le bruit de 
l'établissement 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 heures à 22 
heures sauf dimanches et jours 

fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 heures à 7 

heures ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

Sup à 35 dB(A)  
et inf. ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
En revanche, les exploitants du site mettent tout en œuvre pour limiter le bruit en limite de propriété, soit : 

- en période de jour (7h à 22h) : moins de 70 dB(A), 
- en période de nuit (22h à 7h) : moins de 60 dB(A). 

 
 
 

CONFORME 
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Plusieurs équipements du site de méthanisation peuvent être source de bruit : 

- le moteur de la trémie, 
- les agitateurs, 
- le module d’épuration avec le compresseur, 
- la torchère, 
- les véhicules de transport et le matériel de manutention. 

 
Les résultats moyens des mesures sont les suivants : 
 

 

Niveau sonore en 
dB(A) 

Moyenne 

Au point de prélèvement de digestat liquide 65,5 

Entre l'épurateur et la chaudière 56,8 

Au pied de la torchère 56,1 

Sur le chemin au-dessus de la lagune 38,7 

Au pied de la trémie 48,0 

Sur le local intermédiaire 61,1 

Au bout de la plateforme de lavage 55,3 

  
 
On peut constater que les mesures effectuées au plus proche de la limite de propriété, en période diurne sont inférieures au seuil à respecter en 
période nocturne. 
 
Les émissions sonores en limite de propriété de la SAS BLB AGRI-BIOGAZ sont donc conformes à la règlementation. 
 

Stockage et épandage du digestat 

Article 34 et  
34 bis (Stockage 

du digestat et 
réception des 

matières) 

Plan et description des 
ouvrages de stockage du 

digestat. 
Volume prévisionnel de 
production de digestat. 
Durée prévisionnelle 

maximale de la période 
sans possibilité d’épandage. 

 
L’ensemble du digestat est stockée sur le site de la SAS BLB AGRI-BIOGAZ, dans la cuve de stockage (digestat liquide) et sous un bâtiment 
(digestat solide). L’ensemble de ces deux infrastructures sont couvertes : gaz pour la cuve de stockage et pluie pour le bâtiment. 
 
Ces deux infrastructures sont étanches et ont les volumes utiles de stockage suivants : 
- cuve : 5 299 m3, 
- plateforme : 260 m2. 
Au regard de la production annuelle de 11 2750 m3 de digestat liquide et 1 255 tonnes de digestat solide, les capacités de stockage sont 
respectivement de 5,6 et 6,2 mois. 
 
(Cf plan de localisation des ouvrages de stockage sur les plans de masse en annexe) 
 

CONFORME 

Article 46 
(Epandage du 
digestat) et 

Annexe I et II. 

Fournir l’étude préalable et 
le programme prévisionnel 
annuel d’épandage ainsi 

que les contrats d’épandage 
tels que définis dans 

l’annexe I. 

 
Les exploitants de la SAS BLB AGRI-BIOGAZ ne disposant pas de foncier sur cette société, utilisent le parcellaire de 2 autres exploitations pour 
l’épandage du digestat. Celles-ci mettent à disposition tout ou partie de leur parcellaire.  
 
 

Exploitation extérieure 
bénéficiaire 

Exploitants CP Commune du siège 

GAEC DES HOULETTES MM. CLER Stéphane et Mickael 52400 BOURBONNE LES BAINS 

GAEC DES PRESLES MM. DUHAUT, BEAURPERE ET GUERRIN 52400 FRESNES SUR APANCE 

 
 
 
 
 

CONFORME 
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Les fractions liquide et solide du digestat séparé seront réparties de la manière suivante : 
 

Bénéficiaire Exploitants 
Adresse du siège 

d’exploitation 

Digestat 
liquide 
(m3) 

Digestat 
solide 
(T MB) 

Digestat solide 
composté 

(T MB) 

Unité azote 
(kg d’azote) 

GAEC des HOULETTES 
Mickaël et 
Stéphane CLER 

2 ROUTE DE COIFFY 
52400 BOURBONNE LES 
BAINS 

10 575 1 055 200 56 050 

GAEC des PRESLES 
MM DUHAUT, 
BEAURPERE, 
GUERRIN 

4 ROUTE DE CHATILLON 
52400 FRESNES SUR 
APANCE 

700 0 0 2 450 

TOTAL 11 275 1 055 200 58 500 

 
  
L’ensemble des parcelles concernées à l’intérieur du périmètre d’étude, ont été reprises pour voir leur capacité à l’épandage du digestat.  
 
L’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales concernant les installations de méthanisation soumises à 
enregistrement, précise les interdictions d’épandage (paragraphe f). L’épandage de digestat est ainsi interdit : 

- sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole (toutes les surfaces mises à disposition sont des terres agricoles sur lesquelles 
les surfaces retenues sont celles hors « autres utilisations ») ; 

- à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers (quelques maisons sont effectivement concernées par le plan d’épandage ; on voit que 
les parcelles concernées n’ont pas leur potentiel de réception de digestat limité car l’épandage s’effectuera par enfouisseur) ; 

- à moins de 50 mètres des points de prélèvements d’eau pour l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers (sur le 
périmètre d’étude du plan d’épandage, deux captages d’alimentation en eau potable existent, seules les parcelles situées dans les 
périmètres de protection rapprochés ont été exclues, par ailleurs deux forages alimentant des fermes isolées sont présents et les 
parcelles situées dans les bassins d’alimentation en eau ont été exclues selon l’avis de l’hydrogéologue du dossier d’autorisation de la 
porcherie en 1988) ; 

- à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau, cette limite étant réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée 
et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau ; 

- à moins de 200 mètres de lieux publics de baignades et des plages (situation non rencontrée sur ce périmètre d’étude) ; 
- à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles (situation non rencontrée sur ce périmètre d’étude) ; 
- sur les terrains présentant une pente supérieure à 7% dans le cas des digestats liquides, sauf s’il est mis en place des dispositifs 

prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau (dans le périmètre d’étude du plan d’épandage, il existe 
quelques parcelles présentant des pentes de plus de 7%, aucune n’étant proche d’un cours d’eau ; le potentiel de valorisation du 
digestat de chacune de ces zones a été regardé par rapport au risque d’écoulement hors parcelles et du mode d’épandage). 

 
L’épandage est aussi interdit en fonction des conditions météorologiques, soit : 

- sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, sur les sols inondés ou détrempés ; 
- pendant les périodes de forte pluie. 

 
L’épandage sera effectué par pendillards ou par un dispositif équivalent permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac, pour 
la fraction solide, par épandeur avec table d’épandage. 
 
Cf. dossier de demande d’Enregistrement qui comprend : 

- l’étude préalable à l’épandage des digestats de la SAS BLB AGRI-BIOGAZ 
- les cartes des parcelles concernées  
- la liste des prêteurs de terre 
- le tableau des parcelles concernées avec leurs surfaces épandables  

 

Cf – Etude préalable à l’épandage des effluents d’élevage et d’autre effluents organiques annexé au présent dossier ICPE. 

 


