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EU22
T :303.96
Fe :301.36
Prof :2.60m

EU23
T :303.05
Fe :300.45
Prof :2.60m

EU24
T :302.72
Fe :300.09
Prof :2.63m

EU25
T :300.37
Fe :299.64
Prof :0.73m

EU26
T :301.81
Fe :298.94
Prof :2.87m

EU28
T :297.85
Fe :295.30
Prof :2.55m

EU30
T :297.64
Fe :295.01
Prof :2.63m

EU31
T :296.92
Fe :294.78
Prof :2.14m

EU32
T :296.65
Fe :294.14
Prof :2.51m

EU34
T :296.92
Fe :293.80
Prof :3.12m

EU35
T :296.76
Fe :293.57
Prof :3.19m

EU36
T :297.33
Fe :293.23
Prof :4.10m
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Rue Auguste Parisot
Fe buse:

Fe buse:

zone dépotage

caniveau

BASSIN 1
Bassin de rétention des 
eaux de toitures :100 m3
Fond : 297.50
NPHE 297.90

BASSIN 2 :
Bassin étanche
Fond : 298,00
Volume Q10ans = 1341 m3
NPHE Q10ans : 298.80
Volume Q100ans = 1939 m3
NPHE Q100ans : 299.12

BASSIN 3
Bassin d'infiltration
Rétention 2 744 m3
Débit d'infiltration 4 l/s
Fond : 293.60
NPHE 10 ans  : 294.65

bassin Gardien :
Bassin d'infiltration
Rétention 7 m3
Fond : 299.19
NPHE : 299.90

vanne manuelle
ouverte vers 
cuve rétention
si dépotage

cuve rétention
20 m3

canal venturi

DH

vanne
asservie sur
défense incendie

DB

T :301.18
Fe :300.18
Prof :1.00m

T :301.18
Fe :300.13
Prof :1.04m

T :300.82
Fe :297.11
Prof :3.71m

T :300.71
Fe :299.68
Prof :1.03m

T :300.82
Fe :300.07
Prof :0.75m

T :300.70
Fe :299.98
Prof :0.72m

T :300.97
Fe :299.47
Prof :1.50m

T :300.83
Fe :296.77
Prof :4.06m

T :300.86
Fe :296.53
Prof :4.32m

T :300.87
Fe :296.67
Prof :4.20m

T :300.86
Fe :296.61
Prof :4.26m

T :301.71
Fe :295.83
Prof :5.88m

T :301.01
Fe :294.88
Prof :6.13m

T :297.03
Fe :293.98
Prof :3.05m

T :301.20
Fe :297.94
Prof :3.26m

T :300.94
Fe :297.82
Prof :3.13m
DB

T :301.10
Fe :297.37
Prof :3.73m

T :301.20
Fe :298.34
Prof :2.86m

T :301.20
Fe :300.60
Prof :0.60m T :301.20

Fe :298.46
Prof :2.74m

T :301.20
Fe :298.57
Prof :2.63m

T :301.20
Fe :298.70
Prof :2.50m

T :301.20
Fe :298.82
Prof :2.38m

T :301.20
Fe :298.94
Prof :2.26m

T :301.20
Fe :299.06
Prof :2.14m

T :301.20
Fe :299.18
Prof :2.02m

T :301.20
Fe :299.42
Prof :1.78m

T :301.20
Fe :299.54
Prof :1.66m

T :301.20
Fe :299.66
Prof :1.54m

T :301.20
Fe :299.77
Prof :1.43m

T :301.20
Fe :299.90
Prof :1.30m

T :301.20
Fe :299.81
Prof :1.39m

T :301.20
Fe :300.03
Prof :1.17m

T :301.20
Fe :299.97
Prof :1.23m

T :301.20
Fe :300.20
Prof :1.00m

T :301.20
Fe :300.04
Prof :1.16m

T :301.20
Fe :299.69
Prof :1.51m

T :301.20
Fe :299.38
Prof :1.82m

T :301.20
Fe :299.19
Prof :2.01m

T :301.20
Fe :300.20
Prof :1.00m

T :301.20
Fe :300.20
Prof :1.00m

T :301.20
Fe :299.81
Prof :1.39m

T :301.20
Fe :299.53
Prof :1.67m

T :301.20
Fe :300.20
Prof :1.00m

T :301.20
Fe :300.20
Prof :1.00m

T :301.20
Fe :299.83
Prof :1.37m

T :301.20
Fe :300.20
Prof :1.00m

T :301.20
Fe :300.20
Prof :1.00m

T :301.20
Fe :300.20
Prof :1.00m
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T :301.20
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Prof :1.91m

T :296.60
Fe :294.62
Prof :1.98m

T :297.59
Fe :294.65
Prof :2.94m

point de rejet
des Eaux industrielles
à créer

clap-anti retour

Cuve EP Toitures
900 m3

DH

NPHE Q100 ans  : 294.98
Rétention Q100 ans : 3695 m3

Fe arrivée caniveau : 290.30
fe départ : 290.50
(surverse du fond du caniveau 20 cm)
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Ind. Numéro Numéro AffairePhaseEmetteurZoneLotSérie Type

Format :

Echelle :

Projet

Conception / Construction d'Immobilier d'Entreprise
GSE - Parc d’Activités de l’Aéroport

310 Allée de la Chartreuse - BP 51 - 84005 AVIGNON Cedex 1

Maîtrise d'Ouvrage

Entreprise

Ce document est la  propriété de GSE et ses filliales, et remis à titre confidentiel. Il ne peut être modifié, utilisé, communiqué ou reproduit à des fins personnelles sans autorisation écrite préalable de GSE.
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R0309/03/2020BMFFAMHpremière diffusion

Exploitant

Haute Marne Immo Bail

39  Route des Forges

52 310    BOLOGNE

LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

R03

FORGE 2022

CHAUMONT

ZAC PLEIN EST

813 avenue Léon Blum

01 500 Ambérieu en bugey

 

Eaux Usées Industrielles

A0

1/500

F2022AVPGSE VRDDRW59

1 rue du Commandant Hugueny

52 000 Chaumont

Légende
réseau de collecte eaux usées existant

Déshuileur

Vanne

clapet anti-retour

réseau de collecte des eaux industrielles

Débourbeur

réseaux eaux accidentelles liées au TTS

Vanne

Siphon de sol

réseau rétention dépotage  TTS

Cuve de rétention 20 m3

DH

DB
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